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ANTECEDENTES 
 

El presente documento de Medidas de actuación en Emergencias se redacta para el centro de 
trabajo de la empresa CALES DE PACHS, S.A.  ubicado en MUNTANYA DE SANT JAUME, 
S/N de PACS DEL PENEDÈS, 08739 (BARCELONA). 

Dicha empresa tiene establecido un contrato en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
con UNIPRESALUD 

El citado concierto incluye el diseño de las Medidas de Emergencia, en función del deber 
empresarial de cumplir con lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, que dice entre otras cosas lo siguiente: 

 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 

 
 
OBJETO 
 

Con este informe se presenta a la empresa una propuesta a fin de que ésta pueda cumplir con 
lo establecido en el artículo 20 de la citada Ley, y tiene como objetivo: 

1. Establecer las posibles situaciones de emergencia que puedan darse en el desarrollo de la 
actividad laboral en base a los riesgos o situaciones de riesgo que han sido detectados en 
la Evaluación Inicial, así como otras situaciones que la empresa haya considerado al 
respecto. Se entenderá como situación de emergencia todo suceso o siniestro que genere 
un riesgo potencial para las personas y/o bienes de la empresa o terceros. 

2. Establecer las pautas de actuación ante las distintas situaciones de emergencia 
consideradas para:  

• Difundir la emergencia tras la detección de la misma. 
• Combatir el siniestro en su fase inicial. 
• Dirigir la evacuación del personal a zonas de seguridad. 
• Prestar ayuda a las posibles víctimas. 
• Comunicarse y cooperar con los organismos y servicios públicos. 

 

Todo ello con el mejor aprovechamiento de medios técnicos y humanos disponibles. 
 

3. El objetivo último de las Medidas de Emergencia es lograr la eliminación o reducción de las 
posibles situaciones de emergencia que se puedan producir en la empresa (principalmente 
el riesgo de incendio), y la preparación de una respuesta que permita reducir al mínimo las 
consecuencias de la emergencia en caso de que ésta llegue a materializarse. 

 
No es objeto del presente informe la evaluación específica de las emergencias contempladas 
(Incendio, Explosión, etc.) a cuyos efectos debe consultarse la Evaluación Inicial de Riesgos o 
las evaluaciones específicas que hayan podido realizarse en el caso de haber sido solicitadas 
por la empresa. 

Tampoco es objeto del presente informe establecer un plan de adecuación de los medios de 
protección o de las vías de evacuación. A estos efectos deben consultarse las 
recomendaciones establecidas al efecto en la Evaluación Inicial de Riesgos o en los estudios 
técnicos específicos que el empresario haya solicitado. 
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En la aplicación de las Medidas debe tenerse presente que su objetivo primordial es 
salvaguardar la vida de las personas, para lo cual todos los trabajadores de la empresa 
deberán conocer las consignas de actuación a seguir en caso de emergencia. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

El presente informe se elabora siguiendo lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Art. 20). 
 

Para la elaboración del presente informe también se han tenido en consideración algunos 
criterios técnicos expuestos en: 

• La Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de 
locales y edificios (Orden del Ministerio del Interior del 29/11/84: BOE 26/02/85). 

• El Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real 
Decreto 2267/2004).  

• La Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra incendios 
en los edificios). 

 

A estos efectos se han tenido en cuenta: 

• Situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de Riesgos. 
• Las características de los edificios e instalaciones, de los almacenamientos y proceso 

productivo así como los aspectos relacionados con la actividad laboral que puedan incidir en 
el desarrollo de una emergencia. 

• Las instalaciones y medios de protección disponibles. 
• Los medios humanos disponibles en función de los horarios de trabajo para el desarrollo de 

la actividad. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para facilitar el manejo y consulta del presente informe, se ha considerado oportuno, reunir, en 
el Anexo 1 , todos los documentos que constituyen las Medidas de Emergencia. 

En este apartado se identifican las emergencias presentes en el establecimiento, se estudian 
las características del mismo, los medios de protección disponibles y se organiza la estructura 
que permita hacer frente a una emergencia declarada en el edificio. Todo ello constituye las 
Medidas de Emergencia propias del centro de trabajo objeto del estudio. 

Asimismo, para completar el presente informe se incluye, en el Anexo 2 , toda aquella 
documentación complementaria necesaria para la correcta implantación y mantenimiento de las 
Medidas de Emergencia. 
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Por último, UNIPRESALUD  desea hacer constar a la Dirección, Mandos y Trabajadores de la 
Empresa, CALES DE PACHS, S.A. , su agradecimiento por la colaboración dispensada para la 
realización de este informe, y queda a su disposición para aclarar los puntos que se estimen 
oportunos. 

 
 
 
 
 
Fdo.: ESTER ESCLASANS JUNYENT 
Técnico de Prevención 
Servicio de Prevención Ajeno 
UNIPRESALUD 

16/11/2010 
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DATOS DEL CENTRO 
  

Empresa: CALES DE PACHS, S.A.  Centro: PACS DEL PENEDÈS  

Dirección: MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N  

Localidad: PACS DEL PENEDÈS  C.P. 08739 Provincia: BARCELONA  

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL  
 

Fabricación de óxido e hidróxido de calcio. 

 
ENTORNO Y ACCESOS 

  
Configuración 
con relación a 

su entorno 

La empresa CALES DE PACHS , S.A. está ubicada en la Muntanya de Sant 
Jaume en el Término Municipal de pacs del Penedes. Es 

Ubicación Zona forestal / industrial 

Accesos 
Las calles de acceso y entrada a las instalaciones de CALES DE PACHS, 
S.A. tienen una anchura que permiten el acceso de cualquier tipo de 
vehículo. Tampoco hay límites específicos de altura o peso. 

Ayuda externa 

Tipo Teléfono Nombre / Localidad 
Distancia (Km) / 

Tiempo aprox. De 
llegada (min.) 

Bomberos 085 Vilafranca del Penedes 5 Km / 10 min 

Ambulancia 061 Vilafranca del Penedes 5 Km / 10 min 

Hospital 938180440 Vilafranca del Penedes 5 Km / 10 min 

Policía 091 Vilafranca del Penedes 5 Km / 10 min 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INSTALACIONES  

    

Actividad 
desarrollada  

Planta Sección / Lugar de 
Trabajo Actividad desarrollada 

  CANTERA   
 Cargar, transportar y clasificar piedra 

calcárea  

   HORNO  Control cocción piedra calcárea , 
micronización coque y óxido cálcico   

   EXPEDICIONES  Ensacado y palatizado óxido e 
hidróxido cálcico y cubas a granel   

 TALLER  Mantenimiento y reparación maquinaria  

  OFICINAS  Dirección , servicio cliente , facturación 
, báscula  

Instalaciones 
de servicio  

Instalación Ubicación Características 
DEPOSITO DE AGUA SECCION CANTERA 1000.000 LITROS 

DEPOSITO GAS OIL SECCION HORNO 100.000 LITROS ( 2 uds ) 

DEPOSITO GAS SECCION GAS 60 METROS CUBICOS 

SITGES COC PETROLEO  SECCION HORNO  450 TONELADAS  
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1. MEDIOS TÉCNICOS  
 
EXTINTORES 
 

Referencia Sección / Lugar Ubicación Agente 
Extintor Capacidad Eficacia Observaciones 

191227 CANTERA MOLI PRIMARI CO2 3.5   
0560758 CANTERA PALA KOMATSU I POLVO 6   
3277067 CANTERA PALA KOMATSU II POLVO  6   
0915315 CANTERA VOLVO A-35 POLVO 6   
2748990 CANTERA POCLAIN 90 CKB POLVO 6   
3095752 CANTERA VOLVO A-40D POLVO 6   
5343309 HORNO SALA CONTROL POLVO 6   
895382 HORNO SALA SOPLANTS I CO2 5   
895392 HORNO SALA SOPLANTS II CO2 5   
157551 HORNO CENTRE MOTORS I CO2 5   
169531 HORNO CENTRE MOTORS II CO2 5   
169969 HORNO CLASIFICADO HORNO CO2 5   
436046 HORNO DESCARGA HORNO POLVO 6   
9072678 F.C.S. NAVE MOLTURACION POLVO 50   
1097126 F.C.S. NAVE MOLTURACION POLVO 9   
587943 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5   
895441 F.C.S. OLLA CARBON CO2 5   
296706 F.C.S PLAZA DESCARGA COC POLVO 6   
395357 F.C.S. SOPALNT CARBON  CO2  5   
895388 FUEL ENTRADA CO2 5   
157548 HIDRAT DEBAJO ESCALERA CO2 3.5   
1373166 HIDRAT LADO ENFARDADORA POLVO 9   
137495 HIDRAT CUADRO MICRONIZADO  CO2  5   
0214080 TALLER JUNTO  BIDONES POLVO 9   
6518215 E.T. MEDIA TENSION I POLVO 6   
0112 E.T. MEDIA TENSION II POLVO 6   
83639 E.T. BAJA TENSION POLVO 6   
83667 E.T. MEDIA TENSION EXTER. CO2 5   
280970 OFICINAS OFICINAS CO2 2   
607382 GNL INSTALACION GNL POLVO 25   
16033 GNL INSTALACION GNL CO2 5   
607449 GNL INSTALACION GNL POLVO 25   
607394 GNL INSTALACION GNL POLVO 50   
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607626 GNL INSTALACION GNL POLVO 50   
607627 GNL INSTALACION GNLL POLVO 50   
607351 GNL INSTALACI0ON GNL POLVO 50   
607386 GNL INSTALACION GLN POLVO 50   
       
 
  

OTROS 
 

Referencia  Sección / Lugar  Ubicación  Características Técnicas  Observaciones  

HIDRANTE CENTRO NEURALGICO CENTRO NEURALGICO DE LA 
EMPRESA   

PARO 
EMERGENCI
A 

CANTERA 
CANTERA   

PARO 
EMERGENCI
A 

HORNO 
HORNO   

FUENTE 
LAVAOJOS 

HORNO LADO ESCALERA ACCESO 
TALLER   

FUENTE 
LAVAOJOS 

EXPEDICIONES ENTRADA NAVE   

FUENTE 
LAVAOJOS 

HORNO CLASIFICACION HORNO   

EQUIPO 
RESPIRACIO
N 
AUTONOMA 1 

TALLER 

TALLER   

EQUIPO 
RESPIRACIO
N 
AUTONOMA 2 

TALLER 

TALLER   

EUIPO 
RESPIRACIO
N 
AUTONOMA 3 

TALLER 

TALLER   
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BIE’s 
 

Referencia Sección / Lugar Ubicación Diámetro 
Boca 

Longitud 
Manguera Presión Observaciones 

BIE 1 TOLVA COQUE LADO TOLVA COQUE NORMAL 25    
BIE 2 CENTRO NEURALGICO SOBRE DEPOSITO COMBUSTIBLE 25    

BIE 3 NAVE COQUE LATERAL NAVE MOLTURACION 
COQUE 25    

       
       
       
  

DEPOSITO DE AGUA 
Se dispone de un depósito de agua de 100.000 litros de capacidad ubicado en la carena del camino de acceso a la cantera. 
 
PALAS CARGADORAS  
Se dispone de dos palas excavadoras KOMATSU WA-500 y WA-500/6, como medio de realización de cortafuegos . 
 
LUCES DE EMERGENCIA 
Iluminación de emergencia se dispone en los habitáculos de la sección de horno, y concretamente, en la Sala de Control de los Mandos del 
horno, el Laboratorio, el Lavabo y el Despacho contiguo junto con la señalización de indicación de Salida, en blanco con fondo verde. 
Además, existe Iluminación de Emergencia en todos los habitáculos eléctricos, es decir, en el lugar donde se encuentran los Cuadros Eléctricos 
del Horno, los Cuadros Eléctricos de la Micronización de Carbón, los Cuadros Eléctricos de Cantera, las Estaciones de Transformación de Media 
y Baja Tensión, además de los Vestuarios. 
 
PULSADOR EMERGENCIA  
En la caseta del horno existe un pulsador conectado a una central de emergencia externo . Además el personal del horno cuando sale fuera de la 
sala de control lleva consigo un pulsador de DIGITECNIC el cual está conectado con la central de alarmas. (Sistema de hombre muerto que se 
activa cuando se coloca en posición horizontal). 
 
BOTIQUINES 
Botiquines ubicados en cada sección de la empresa.
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3.  SALIDAS Y VÍAS DE EVACUACIÓN 
 

Es esencial un movimiento ordenado del personal por las vías previstas como salidas de 
emergencia. Éstas deben estar señalizadas (R.D. 485/97 sobre Señalización de seguridad y 
salud en el trabajo), iluminadas con luces de emergencia y permanentemente libres de 
obstáculos y desembocarán lo más directamente posible en el exterior o en una zona de 
seguridad. 

Las salidas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean 
correderas o giratorias. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección en los recorridos (vías de evacuación) que 
deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 
directamente visible la salida o la señal que la indica. 

 
Las salidas y vías previstas de evacuación del centro de trabajo son: 
 
 

Salida  
Vía de evacuación 

Ubicación  
Recorrido Observaciones 

SALIDA OFICINAS SALIDA OFICINAS SALIDA OFICINAS 
SALIDA LABORATORIO , SALA 
CONTROL HORNO 

SALIDA LABORATORIO , SALA 
CONTROL HORNO 

SALIDA LABORATORIO , SALA 
CONTROL HORNO 

SALIDA TALLER SALIDA TALLER SALIDA TALLER 
SALIDA DE EXPEDICIONES SALIDA DE EXPEDICIONES SALIDA DE EXPEDICIONES 
CANTERA CANTERA CANTERA 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Documento “Actuaciones frente Emergencias” establece las secuencias de acciones a 
desarrollar para el control inicial de las emergencias, así como preparar y organizar los medios 
humanos y materiales disponibles y la evacuación del personal, en caso de que sea necesario, 
dentro del mejor orden y en el menor tiempo posible, pautando la conducta a seguir por todas 
las personas que se hallen en las instalaciones de la empresa en el momento de producirse 
una emergencia. 

En él, se establecen las actuaciones tanto para el personal a los que se ha asignado cometidos 
específicos para combatir la emergencia, como al resto del personal, incluido el no 
perteneciente a la empresa. 
 
 
1.  CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
 

Las emergencias que se pueden producir en la empresa las podemos clasificar atendiendo a 
los siguientes criterios: 

Por su gravedad: 
 
� Conato de emergencia (accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 

rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector). 
� Emergencia parcial (accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos 

especiales de emergencia del sector). 
� Emergencia general (accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios 

de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores). 
 
Nota: Las emergencias que no requieren una actuación específica en función de su gravedad 
se denominarán de actuación única, tal es el caso de las explosiones y los accidentes graves o 
muy graves. 
 

Por las disponibilidades de medios humanos:  
 
En función de los distintos horarios o turnos de trabajo establecidos en la empresa, el número 
de personas disponible para hacer frente a una emergencia será distinto, por lo que se 
establecerán distintos periodos de actividad en la empresa, condicionantes de los medios 
humanos disponibles. 
 

DENOMINACIÓN TURNO HORAS DEL DÍA  DÍAS DE LA SEMANA  OCUPACIÓN MÁXIMA  
TURNO PARTIDO . 8:00-18:00 LUNES A VIERNES 50 
HORNERO 24 HORAS LUNES A DOMINGO 6 
FIN DE SEMANA 24 HORAS SABADO DOMINGO 3 
 
Por su origen: 
 

Las emergencias que se pueden producir en la empresa son: 
 

ORIGEN DE LAS EMERGENCIAS  
Accidente 
Incendio 
Explosión 
Aviso Bomba 
Agentes de la Naturaleza 
Derrame 
Fuga 
Acto Delictivo 
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2.  EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

Los Equipos de Emergencia estarán constituidos por el conjunto de personas especialmente 
entrenadas y organizadas para la actuación. 

La misión de PREVENCIÓN es un deber de todos y por consiguiente es también la misión 
fundamental de los EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

Para ello cada uno de los componentes deberá: 

 

• Estar informado del riesgo general y particular que presentan las distintas 
actividades dentro de la empresa. 

• Señalar las anomalías que se detectan y comprobar que han sido subsanadas. 

• Conocer los medios materiales de que dispone. 

• Cuidar de su mantenimiento. 

• Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 
cualquier anomalía: 

• Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas asignadas en las 
Medidas de Emergencia. 

• Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar 
la llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.). 

• Combatir la emergencia desde su inicio: 

• Aplicando las consignas de las Medidas de Emergencia. 

• Atacando la emergencia con los medios disponibles mientras llegan refuerzos. 

• Prestando los primeros auxilios a los accidentados. 

• Coordinándose con el resto de los equipos. 
 

 
A continuación se adjunta el Organigrama de emergencias , con los distintos Equipos 
considerados, y las correspondientes fichas de Funciones y Responsabilidades  para cada 
uno de ellos. 
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ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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3.  DETECCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA EMERGENCIA  
 
 

Detección de la emergencia 

Las emergencias que se originen en las instalaciones pueden ser detectadas porque una 
persona las localice o bien a través de medios automáticos de detección. 

En el apartado 4 del presente documento se adjunta una ficha con las Instrucciones de 
actuación en caso de emergencia la cual debe ser conocida por todos los trabajadores. 

Debe además en todas las secciones y puestos de trabajo, estar colocado en lugar conocido 
(preferentemente junto al teléfono) el Directorio de teléfonos de Emergencia (se adjunta en el 
Anexo 2) 

 

Difusión de la emergencia  

La forma en que está prevista la utilización de los sistemas de comunicación existentes en la 
empresa es la siguiente:  

 

COMUNICACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN OBSERVACIONES 
Aviso de Alarma verbal / telefónico/ walky talky  
Comunicaciones exteriores telefónico  
Aviso de evacuación verbal / telefónico / walky-talky  

 
 
Una vez recibido el aviso de la emergencia será el Jefe de Emergencia el que establezca las 
pautas de difusión de la misma ordenando la señal de alerta, o de alarma y/o en caso de ser 
necesario la evacuación. 

El Jefe de Emergencia es el responsable de dar la orden de evacuar el centro, indicando 
previamente al inicio de la evacuación las vías de evacuación y la zona o punto de reunión del 
personal. Los recorridos de evacuación deben estar permanentemente libres de obstáculos y 
las salidas de emergencia no deben estar cerradas con llave y deben poder abrirse con 
facilidad. 

 
Como punto de reunión en caso de evacuación se ha considerado:  

 

Punto de reunión JUNTO CASETA  OFICINAS 

 
 
4. INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES 
 

A continuación se adjuntan las instrucciones a seguir por el personal interno y externo que no 
participa directamente en ningún Equipo de emergencia. 
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INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN AL PERSONAL EXTERNO  
QUE SE ENCUENTRE EN LAS INSTALACIONES 

 
 

 Se incluye en esta ficha a todo el personal no perteneciente a la empresa, pero 
que se encuentra en ella en el momento de la emergencia (subcontratas, 
visitas,…) 
 
 
 

♦ Si detecta una situación de emergencia avise 
inmediatamente al personal de la empresa. 
 

♦ Siga sus indicaciones 
 

♦ Mantenga la calma 
 

♦ Tenga presente la siguiente información: 
 

 
 

 

 
 

 SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN OBSERVACIONES 

Aviso de Alarma verbal / telefónico/ walky talky   

Aviso de Evacuación verbal / telefónico / walky-
talky   

 
 
 

  

Punto de reunión  JUNTO CASETA  OFICINAS 

  

Trabajador:   

 

Empresa:  

   

 Recibí: 

   

   
 
 
 
Fecha: 
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INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN A TODOS LOS 

TRABAJADORES  
 

Se puede detectar personalmente una emergencia o ser avisado mediante: 
 

 

  COMUNICACIÓN  
 Aviso de alarma verbal / telefónico/ walky talky  
  

Ante cualquier emergencia (incendio, explosión, accidente,…) mantener la calma 
para evitar transmitir inquietud y seguir las instrucciones: 
 
Ante un incendio u otra emergencia: 
 
♦ Tratar de combatir la emergencia con los medios disponibles. 
♦ No poner nunca en peligro la integridad física. 
♦ Si se duda de poder controlar fácilmente la emergencia, avisar en primer lugar 

al Jefe de Emergencias. 
♦ Dar apoyo y soporte al Jefe de Emergencia, siguiendo sus órdenes e 

instrucciones. 
♦  En caso de aviso de Evacuación, dirigirse al punto de reunión. 
 
Ante un accidente: 
 
♦ No mover al herido a menos que sea estrictamente necesario. 
♦ Avisar al Jefe de Emergencias. 
 
Ante orden de evacuación: 

 

  COMUNICACIÓN  
 Aviso de evacuación verbal / telefónico / walky-talky  
  

♦ Mantener la calma. 
♦ No rezagarse a recoger objetos personales. 
♦ Salir ordenadamente y sin correr. 
♦ Dirigirse al punto de reunión y permanecer en él hasta que se compruebe que 

la evacuación ha sido completada.  
 
Como punto de reunión en caso de evacuación se ha considerado:  

 

 

 Punto de reunión JUNTO CASETA  OFICINAS  

  
 

                                                                Recibí: 
 

 
 

                                                                                            Fecha: 
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5. FICHAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS DISTINTAS EMERGENCIAS  
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DOCUMENTO Nº4:  
Implantación y mantenimiento de las Medidas de 

Emergencia 
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1. RESPONSABILIDAD 
 
 

Es responsabilidad de la Dirección la implantación de las Medidas de Emergencia siguiendo los 
criterios establecidos en el presente informe. 

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el personal directivo, los técnicos, los 
mandos intermedios, y los trabajadores están obligados a participar en las Medidas de 
Emergencia. 
 
 

2. IMPLANTACION MEDIDAS DE EMERGENCIA  
 
 

Información y formación de los miembros de los equipos 
 

• *Jefe de Emergencia**Jefe de Intervención*, y *suplentes* 

Conocimiento global de las Medidas de Emergencia. Asistencia a curso de Primeros 
auxilios. 

• Equipos de Emergencia 

Asistencia a charla explicativa de sus funciones, en la cual se hará entrega de la Ficha de 
funciones y responsabilidades correspondiente así como de las Fichas de actuación ante 
las distintas emergencias. 

El personal encargado de la lucha contra incendios deberá poseer la formación necesaria 
para poder desarrollar sus funciones.  

El equipo de primeros auxilios: Asistencia a curso de Primeros auxilios. 

• Resto del personal 

Asistencia a charla explicativa de las actuaciones que puedan originar emergencias. 
Conocimiento teórico de los diferentes riesgos que pueden dar lugar a una situación de 
emergencia, y de las medidas preventivas a seguir. 

Entrega de la Ficha de Instrucciones de Actuación a todos los trabajadores. 
 
 

3. MANTENIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
 

Actualización y mantenimiento de las Medidas de Emergencia. 

Para que las medidas de emergencia sean realmente efectivas, deberán estar 
permanentemente actualizadas. Igualmente deberá realizarse un mantenimiento adecuado, de 
los medios técnicos y humanos, comprobando el buen funcionamiento de los mismos. Para 
ello, se deberán planificar las diferentes acciones a desarrollar. Dicha planificación debe ser 
revisada y actualizada por el Jefe de Emergencia. 
 
Revisión de las Medidas de Emergencia. Análisis de siniestros. 
 
El presente Informe de Medidas de Emergencia prevé la investigación/análisis de los siniestros 
que se hayan podido materializar, mediante un informe cuya plantilla se adjunta en el Anexo 2 , 
para analizar las causas de su origen y las consecuencias que se hayan producido para poder 
corregir las deficiencias existentes en las Medidas de Emergencia mediante la implantación de 
medidas correctoras. 
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EMPRESA: CALES DE PACHS, S.A. 

 
  

 
JEFE DE EMERGENCIA TURNO:   

 

 Titular:  

 

  
 Suplente:    

  
     

 LLAMADAS EN CASO  
   

 
 112   DE EMERGENCIA   

 

 

BOMBEROS  
 

  

 
085 

 

 
 

 

POLICÍA  
 

  

 
091 

 

 
 

 

AMBULANCIA, 
ASISTENCIA MÉDICA DE 

URGENCIA  

  

 
061 

 

 
 

 

CENTRO ASISTENCIAL, 
HOSPITAL MÁS 

CERCANO  

  

 
938180440 

 

 
 

  

  

 24 HORAS LÍNEA UNIVERSAL 
900 203 203 

 

 
  

SERVICIOS AFECTADOS 
 

 

  

 

 COMPAÑÍA ELÉCTRICA   

 

 COMPAÑÍA AGUA    

           

  

 

 COMPAÑÍA GAS   

 

 COMPAÑÍA TELEFÓNICA    

           

 
INSTRUCCIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA 

Siempre que solicite Ayuda Externa se seguirá el siguiente protocolo: 
Está llamando la Empresa CALES DE PACHS, S.A., situada en MUNTANYA DE SANT 
JAUME, S/N, desde el teléfono . Ha tenido lugar a las …… (Hora inicio incidente) 

 

 Se ha producido…  (Incendio, Accidente, Explosión,…) Afecta a … (Almacén,…)  
 Heridos…  (Quemados, Atrapados, Traumatismo, Intoxicación,…)  
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INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EXTINTORES: 
 
Todos los extintores deben llevar impresas en el recipiente las instrucciones de activación y 
uso, pero en cualquier caso debemos conocer el funcionamiento de los mismos para no tener 
que pararnos a leer las instrucciones en el momento que los necesitemos. 
 
Para utilizar un extintor se seguirán los pasos siguientes: 

♦ Tomar el extintor de su ubicación e identificar su idoneidad (agente extintor/clase de fuego). 

♦ Quitar el pasador de seguridad tirando de la anilla. 

♦ Realizar el disparo de comprobación. 

♦ Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire. 

♦ Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4 m). 

♦ Apretar la palanca de disparo. 

♦ Dirigir el chorro a la base de las llamas y no al centro del fuego. 

 
Precauciones a tener en cuenta: 

♦ Si el extintor es de CO2, no tocar la boquilla ya que existe peligro de quemaduras por frío; 
también se produce electricidad estática. 

♦ Si el extintor es de polvo hay que tener presente que el agente extintor sale con mucha 
presión, por lo que hay que sujetar la boquilla fuertemente, y guardar una distancia mayor 
de ataque. 

♦ Mantener el extintor en posición vertical. No invertirlo en ningún caso. 

♦ No dar nunca la espalda al fuego, aún cuando éste parezca extinguido. 

♦ Procurar mantener cerradas las puertas para evitar aportes de aire. 

♦ Tener en cuenta que la carga de un extintor de 6 kg puede durar aproximadamente de 8 a 
10 segundos, mientras que uno de 10-12 kg puede durar de 14 a 16 segundos. NO LO 
DESPERDICIE. 

♦ Utilizar el extintor sólo en la primera etapa de un incendio. Si transcurridos 3 ó 4 minutos el 
fuego continúa desarrollándose, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

 
Para apagar un incendio es conveniente: 

♦ Reunir previamente un buen número de extintores 

♦ Organizar una brigadilla de suministro de extintores de otras zonas 

♦ Utilizar los carros de 25 y 50 kg si dispone de ellos y es accesible la zona 
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INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
 
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS: 
 
Para la utilización de las BIEs se seguirán los siguientes pasos: 
 
♦ Abrir el armario (no romper el cristal si no es un caso de extrema necesidad, pues puede 

provocar accidentes y dañar la manguera). 

♦ Desenrollar completamente la manguera, tirando de la lanza. 

♦ Empalmar varias mangueras si no se dispone de longitud suficiente para llegar al fuego. 

♦ Una persona mantendrá sujeta la válvula de la lanza y en posición cerrada, mientras otra 
persona abrirá completamente la válvula del armario. 

♦ La manguera, una vez en funcionamiento, ha de ser sostenida por dos personas. 

♦ Graduar el caudal y tipo de chorro o niebla, adecuado al fuego que se ha de extinguir, 
mediante el selector situado en la lanza y dirigirlo convenientemente contra el fuego. 

♦ No dirija el chorro a los cristales. Hágalo hacia el suelo. 

♦ Si no hay posibilidad de extinción, permanezca con los medios disponibles, acordonando la 
zona y evitando la propagación. Enfríe las zonas adyacentes. 

♦ No dirigir la manguera hacia conductores, máquinas, instalaciones, aparatos eléctricos o a 
la proximidad de los mismos, si están bajo tensión eléctrica. 

♦ Cuando hay humo, avanzar agachados, respirando cerca de la boquilla. 

♦ Evitar corrientes de aire (puertas y ventanas cerradas). 

♦ Si encuentra dificultades en la extinción, le rodea el humo o se reduce la visibilidad 
notablemente, abandone la zona. 

♦ Cerrar todos los grifos y válvulas completamente después de su uso y siempre 
accionándolas lentamente. 
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MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
 
En este apartado se indican las operaciones de mantenimiento que deberán ser  realizadas: 
 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO DEL EQUIPO:  
 
 

EQUIPO O 
SISTEMA 

        CADA 

3 MESES 6 MESES 

EXTINTORES  DE 
INCENDIO 

♦ Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 

♦ Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc. 

♦ Comprobación del peso y presión en su 
caso. 

♦ Inspección ocular del estado externo de 
las partes mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.).  

  

 
 
  

EQUIPO O 
SISTEMA 

        CADA 

3 MESES 6 MESES 

BOCAS  DE 
INCENDIO 

EQUIPADAS (BIE)  

♦ Comprobación de la buena accesibilidad y 
señalización de los equipos. 

♦ Comprobación por inspección de todos los 
componentes, procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión y 
accionamiento de la boquilla caso de ser 
de varias posiciones. 

♦ Comprobación, por lectura del manómetro, 
de la presión de servicio. 

♦ Limpieza del conjunto y engrase de cierres 
y bisagras en puertas del armario. 
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OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O 
INSTALADOR DEL EQUIPO O SISTEMA: 
 
 

EQUIPO O 
SISTEMA 

       CADA 

Año 5 Años 

EXTINTORES DE 
INCENDIO 

♦ Comprobación del peso y presión en su 
caso. 

♦ En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. 

♦ Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 

♦ Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en las comprobaciones que se 
citan se hayan observado anomalías que lo 
justifique. 

♦ En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

♦ A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del mismo 
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión 
sobre extintores de incendios. 
 

♦ Rechazo: Se rechazarán aquellos 
extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora, presenten 
defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan 
piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones 
de fabricación. 

  
 
  

 
EQUIPO O 
SISTEMA 

        CADA 

Año 5 Años 

BOCAS DE 
INCENDIO 

EQUIPADAS 
(BIE) 

♦ Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la boquilla en 
sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. 

♦ Comprobación de la estanqueidad de los 
rácores y manguera y estado de las juntas. 

♦ Comprobación de la lectura del manómetro 
con otro de referencia (patrón) acoplado en 
el rácor de conexión de la manguera. 

♦ La manguera debe ser sometida a 
una presión de prueba de 15 
kg/cm2 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

 

Departamento: 
 
Lugar exacto del inicio de la emergencia: 
 

 

 

 

 

 

Zonas afectadas: 
 
Persona/s que detectaron la 
emergencia: 
 
Persona/s que intervinieron en su 
control: 
 

Fecha de la emergencia: 
Hora: 
Horario de trabajo: 

 

 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 

D
E

 L
A

 E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

Descripción clara de la secuencia de la emergencia  (anexar fotografías, croquis…): 
 
 
 
 
 
 
 

 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

T
R

A
B

A
JO

 

Describir el proceso y fases de trabajo que se efectuaban en la zona de inicio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 

Describir el proceso y fases de actuación realizadas:  
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A

N
A

LI
S
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 D

E
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A
S

 C
A

U
S

A
S

 

Condiciones peligrosas y/o actos inseguros que contribuyen más directamente en la 
emergencia (causas inmediatas):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué causas básicas o fundamentales originaron la emergencia: 
 
 
 
 
 
 
 

 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

Qué medidas deben tomarse para evitar la repetición de la emergencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INVESTIGADO POR: 
 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
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1.-OBJETO 
 

El objeto de este Procedimiento es identificar situaciones potenciales de emergencia y 
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder 
ante ellos. 
  

2.-ALCANCE 
 

Los Planes de Emergencia es aplicable a toda persona , actividad, o proceso de la empresa 
que se desarrolle dentro del marco del sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental 
implantado por CALES DE PACHS, S.A. 

  
3.-DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

- Capítulo 4, apartado 4.4.7. “Preparación y respuesta ante emergencias” de la Norma UNE-
EN-ISO 14001/2004 

 
4.-RESPONSABILIDADES 

 
Quedan descritas las responsabilidades del Responsable de Medio Ambiente en cada uno de 
los puntos de este Procedimiento e Instrucciones Técnicas.  
 
La Dir. de Gestión de Calidad realizará y archivará los Documentos que sean descritos en 
cada uno de los puntos de este Procedimiento, así como de difundir, comunicar, informar,… a 
todo el personal de Cales de Pachs de las actuaciones en caso de emergencia, a través de los 
paneles informativos, charlas,… 
 
Los Encargados de cada sección son responsables de comunicar todo tipo de incidencia / 
emergencia al Responsable de Medio Ambiente y a Dir. de Gestión de Calidad. 
 

5.-MEDIDAS DE EMERGÉNCIA 
 

Las medidas de emergencia de Cales de Pachs, S.A están descritas en la Instrucción Técnica, 
IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A”. Esta instrucción estará 
disponible en todas las secciones de la Empresa.  
Todos los Encargados tendrán una copia en su ordenador por si se extravía la copia citada.  
 
La Instrucción contiene: 
 

- Antecedentes 
- Objeto 
- Metodología 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Anexo 1: Medidas de Emergencia 
- Anexo 2: Documentación y Normas Complementarias 

  
Respecto el Plan de Revisión de Equipos contra incendios, estos se revisaran según  lo 
descrito en la Ficha Legislativa correspondiente (EHB). El Responsable de Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud registrará y archivará el Documento Doc.447.10 “Registre de les Revisions 
d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de Protecció Autònoma”. 
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6.-ACTUACIONES FRENTE EMERGENCIAS AMBIENTALES O OTRAS 

EMERGÉNCIAS 
 

Del Documento nº3 del Anexo a de la citada Instrucción Técnica, se adaptaran las Fichas de 
Actuación Frente a las distintas Emergencias al formato de documentación de Cales de Pachs, 
S.A como Documentos, de manera que sean de fácil comprensión y rápida actuación, y se 
colgaran en los paneles informativos de las diferentes secciones. 
 
Las Actuaciones Frente a las distintas Emergencias serán las siguientes: 

 
- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas de Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas de Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas de accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 

 
7.-REGISTRO DE LAS EMERGENCIAS 
 

Una vez finalizada la emergencia el Responsable de la sección dónde se produzca la 
emergencia comunicará la incidencia al Responsable de Medio Ambiente para realizar el 
correspondiente informe y a la Dir, de Gestión de Calidad para elaborar el correspondiente 
Doc.447.09 “Comunicat d’Emergència”  para su posterior tratamiento estadístico, valoración, 
… y su posterior archivo. 
 
Una vez finalizada la Emergencia se comunicará  las causas y consecuencias a todo el 
personal de la Empresa mediante el Doc.553.02 “Infopachs” 

 
8.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A” 
- IT-447.02 “Instrucciones para la utilización de los extintores” 

 
9.-REGISTROS 
 

Será archivado por el Responsable de Medio Ambiente durante el período de 3 años: 
 

- toda la documentación relativa a las emergencias  
- los informes de Emergencia 
- Las Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A 
- Las Actuaciones en caso de Emergencias 

 
Será archivado por la Dir. de Gestión de Calidad durante el período de 3 años: 
 

- Los comunicados de Emergencia 
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10.-ANEXOS 
 

- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas d’Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas d’Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant Agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas d’Accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 
- Comunicat d’emergència, Doc.447.09 
- Registre de les Revisions d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de 

Protecció Autònoma, Doc.447.10 
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1.-OBJETO 
 

El objeto de este Procedimiento es identificar situaciones potenciales de emergencia y 
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder 
ante ellos. 
  

2.-ALCANCE 
 

Los Planes de Emergencia es aplicable a toda persona , actividad, o proceso de la empresa 
que se desarrolle dentro del marco del sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental 
implantado por CALES DE PACHS, S.A. 

  
3.-DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

- Capítulo 4, apartado 4.4.7. “Preparación y respuesta ante emergencias” de la Norma UNE-
EN-ISO 14001/2004 

 
4.-RESPONSABILIDADES 

 
Quedan descritas las responsabilidades del Responsable de Medio Ambiente en cada uno de 
los puntos de este Procedimiento e Instrucciones Técnicas.  
 
La Dir. de Gestión de Calidad realizará y archivará los Documentos que sean descritos en 
cada uno de los puntos de este Procedimiento, así como de difundir, comunicar, informar,… a 
todo el personal de Cales de Pachs de las actuaciones en caso de emergencia, a través de los 
paneles informativos, charlas,… 
 
Los Encargados de cada sección son responsables de comunicar todo tipo de incidencia / 
emergencia al Responsable de Medio Ambiente y a Dir. de Gestión de Calidad. 
 

5.-MEDIDAS DE EMERGÉNCIA 
 

Las medidas de emergencia de Cales de Pachs, S.A están descritas en la Instrucción Técnica, 
IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A”. Esta instrucción estará 
disponible en todas las secciones de la Empresa.  
Todos los Encargados tendrán una copia en su ordenador por si se extravía la copia citada.  
 
La Instrucción contiene: 
 

- Antecedentes 
- Objeto 
- Metodología 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Anexo 1: Medidas de Emergencia 
- Anexo 2: Documentación y Normas Complementarias 

  
Respecto el Plan de Revisión de Equipos contra incendios, estos se revisaran según  lo 
descrito en la Ficha Legislativa correspondiente (EHB). El Responsable de Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud registrará y archivará el Documento Doc.447.10 “Registre de les Revisions 
d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de Protecció Autònoma”. 
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6.-ACTUACIONES FRENTE EMERGENCIAS AMBIENTALES O OTRAS 

EMERGÉNCIAS 
 

Del Documento nº3 del Anexo a de la citada Instrucción Técnica, se adaptaran las Fichas de 
Actuación Frente a las distintas Emergencias al formato de documentación de Cales de Pachs, 
S.A como Documentos, de manera que sean de fácil comprensión y rápida actuación, y se 
colgaran en los paneles informativos de las diferentes secciones. 
 
Las Actuaciones Frente a las distintas Emergencias serán las siguientes: 

 
- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas de Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas de Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas de accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 

 
7.-REGISTRO DE LAS EMERGENCIAS 
 

Una vez finalizada la emergencia el Responsable de la sección dónde se produzca la 
emergencia comunicará la incidencia al Responsable de Medio Ambiente para realizar el 
correspondiente informe y a la Dir, de Gestión de Calidad para elaborar el correspondiente 
Doc.447.09 “Comunicat d’Emergència”  para su posterior tratamiento estadístico, valoración, 
… y su posterior archivo. 
 
Una vez finalizada la Emergencia se comunicará  las causas y consecuencias a todo el 
personal de la Empresa mediante el Doc.553.02 “Infopachs” 

 
8.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- IT-447.01 “Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A” 
- IT-447.02 “Instrucciones para la utilización de los extintores” 

 
9.-REGISTROS 
 

Será archivado por el Responsable de Medio Ambiente durante el período de 3 años: 
 

- toda la documentación relativa a las emergencias  
- los informes de Emergencia 
- Las Medidas de Emergencia de Cales de Pachs, S.A 
- Las Actuaciones en caso de Emergencias 

 
Será archivado por la Dir. de Gestión de Calidad durante el período de 3 años: 
 

- Los comunicados de Emergencia 
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10.-ANEXOS 
 

- Actuació en cas de Fuga o Emissió Atmosfèrica, Doc.447.01 
- Actuació en cas d’Incendi, Doc.447.02 
- Actuació en cas d’Abocament, Doc.447.03 
- Actuació en cas d’Explosió/Demolició, Doc.447.04 
- Actuació davant Agents de la Naturalesa, Doc.447.05 
- Actuació en cas d’Accident, Doc.447.06 
- Actuació en cas d’Amenaça de Bomba, Doc.447.07 
- Actuació en cas d’Actes Delictius, Doc.447.08 
- Comunicat d’emergència, Doc.447.09 
- Registre de les Revisions d’Extintors, BIES, Hidrants, Paros d’Emmergència i Equips de 

Protecció Autònoma, Doc.447.10 



 

ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI 
Aprovat: 
 
Data: 

  
 

Jefe de Emergencias (J.E.) Equipo de Comunicaciones (E.C.) 

Jefe de Intervención (J.I.) Equipo de Evacuación (E.E.) 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) Servicios Externos (S.E.) 

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)  

 
A continuación se describen las fases y actuación en los casos de conato y emergencia 
parcial/general cuando la emergencia es un incendio. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA LEVE 
Fase Descripción situación Actuación 

C-1 
Trabajador descubre un conato de 
incendio. 

 Si se controla, avisar al J.E. C-4 
 Si no se controla, comunicar J.E. C-2

C-2 E.P.I. intenta controlar la situación. 
 Atacará el fuego con extintores u otros 
medios técnicos disponibles. 

 Se informará a E.C. 
C-3 E.C. recibe el aviso de emergencia.  Informa a J.E. de la situación actual. 

C-4 
J.E. avisa a J.I. para que se 
desplace al lugar del siniestro. 

J.I. analiza la situación: 
 Comunica situación controlada a J.E. 
 Situación descontrolada EPG-1. 

C-5 
J.E. recibe la comunicación de 
situación controlada o falsa alarma. 

 Informa a E.C. para que de aviso de 
FIN DE EMERGENCIA. 

C-6 
Reunión J.E. y J.I. para analizar 
causas 

 Generación de un informe. 

 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL 
Fase Descripción situación Actuación 

EPG-1 
J.I informa al J.E., de emergencia 
parcial/general 

 Posibilidad control E.S.I. 
 Situación descontrolada EPG-4. 
 Si hay heridos  ACTUACIÓN EN 
CASO DE ACCIDENTE. 

EPG-2 E.C. avisa a E.S.I.  J.I. da instrucciones a  los E.S.I. 

EPG-3 Actuación de los E.S.I. 

 E.S.I. intenta controlar la situación con 
los medios a su alcance. 

 Si consigue el control de situación 
EPG-7. 

EPG-4 
J.E. ordena a E.C. solicite ayuda 
externa y si es necesario la 
evacuación, avisa a E.E. 

 Aviso a los S.E. 
 E.E. evacuan la empresa dirigiéndose 
al punto de reunión. 

EPG-5 Llegada de los S.E.  J.E. y J.I. informan de la situación. 

EPG-6 Actuación de los S.E.  S.E. controla la situación. 

EPG-7 
J.E. decreta el FIN DE 
EMERGENCIA 

 J.E. y J.I. investigan las causas y 
emiten un informe al respecto. 
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Todos los extintores deben llevar impresas en el recipiente las instrucciones de activación y uso, 
pero en cualquier caso debemos conocer el funcionamiento de los mismos para no tener que 
pararnos a leer las instrucciones en el momento que los necesitemos. 
 
Para utilizar un extintor se seguirán los pasos siguientes: 

♦ Tomar el extintor de su ubicación e identificar su idoneidad (agente extintor/clase de fuego). 

♦ Quitar el pasador de seguridad tirando de la anilla. 

♦ Realizar el disparo de comprobación. 

♦ Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire. 

♦ Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4 m). 

♦ Apretar la palanca de disparo. 

♦ Dirigir el chorro a la base de las llamas y no al centro del fuego. 

 
Precauciones a tener en cuenta: 

♦ Si el extintor es de CO2, no tocar la boquilla ya que existe peligro de quemaduras por frío; 
también se produce electricidad estática. 

♦ Si el extintor es de polvo hay que tener presente que el agente extintor sale con mucha 
presión, por lo que hay que sujetar la boquilla fuertemente, y guardar una distancia mayor 
de ataque. 

♦ Mantener el extintor en posición vertical. No invertirlo en ningún caso. 

♦ No dar nunca la espalda al fuego, aún cuando éste parezca extinguido. 

♦ Procurar mantener cerradas las puertas para evitar aportes de aire. 

♦ Tener en cuenta que la carga de un extintor de 6 kg puede durar aproximadamente de 8 a 10 
segundos, mientras que uno de 10-12 kg puede durar de 14 a 16 segundos. NO LO 
DESPERDICIE. 

♦ Utilizar el extintor sólo en la primera etapa de un incendio. Si transcurridos 3 ó 4 minutos el 
fuego continúa desarrollándose, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

 
Para apagar un incendio es conveniente: 

♦ Reunir previamente un buen número de extintores 

♦ Organizar una brigadilla de suministro de extintores de otras zonas 

♦ Utilizar los carros de 25 y 50 kg si dispone de ellos y es accesible la zona 

 



  
FITXA LEGISLATIVA 

 
CODIGO 

 

EHB
 

Aspecte que aplica: SEGURETAT I SALUT 

Real Decret 1942/1993, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. Ordre de 16 d’Abril de 1998 que modifica aquest Reglament i 
nota tècnica de Prevenció NTP 680: extinció d’incendis: pla de revisió 

d’equips 

Llei 22/1973, de 21 de Juliol, de Mines 

Real Decret 863/1985, de 2 d’Abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes bàsiques de Seguretat minera e Instruccions 

Tècniques complementàries 

Legislació/Normativa 

Reglament de Mines, Real Decret 2857/1978, pel que s’aprova el 
Reglament General pel règim de la mineria 

 
 
 

  

Accions que implica:  

1. Inspecció anual de l’Hidrant + BIE + Extintors per empresa especialitzada 

2. Revisió trimestral interna de l’Hidrant + BIE + Extintors (Registre al Doc.432.03) * 

3. Revisió de les parades d’emergència cada 6 mesos * 

4. Revisió del Funcionament d’Estanqueïtat de l’Equip de respiració autònoma complet i assaig 
de la membrana del Dosificador cada 6 mesos * 

5. Canvi de la junta del ràcord alta pressió de l’Equip de respiració autònoma, anualment * 

6. Canvi de la membrana del dosificador de l’Equip de respiració autònoma,  cada 3 anys * 

7. Calibratge de la rosca del ràcord alta pressió, revisió del reductor i testec botella de l’Equip de 
respiració autònoma, cada 6 anys * 

* El Registre d’aquestes accions (Doc. 447.10) l’arxivarà Esteve  

Responsable: Esteve Gaona  

 

Acció nº: Data última acció Pròxima acció Acció realitzada per: Observacions 

1 30/03/07 30/03/08 PIMEXA  

1 25/04/08 25/04/09 PIMEXA  

1 19/03/09 19/03/10 PIMEXA  

1 26/03/10 26/03/11 PIMEXA  
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REGISTRE DE LES REVISIONS D’EXTINTORS, BIES, HIDRANTS, PAROS 

D’EMERGÈNCIA DE CINTES TRANSPORTADORES I EQUIPS DE PROTECCIÓ 
AUTÒNOMA 

Periode: 2013 
Revisat: E. Gaona 
 
Data: 03 de Gener de 2.013 
 

 

Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

191227 CANTERA MOLINO PRIMARIO CO2 3.5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932293 CANTERA PALA KOMATSU I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3095752 CANTERA PALA KOMATSU II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932286 CANTERA VOLVO A-35C POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

915315 CANTERA POCLAIN 90 CKB POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3706100 CANTERA VOLVO A-40D POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

5343309 HORNO SALA CONTROL POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895382 HORNO SALA SOPLANTES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895392 HORNO SALA SOPLANTES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157551 HORNO CENTRO MOTORES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169531 HORNO CENTRO MOTORES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169969 HORNO CLASIFICADO HORNOS CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

0436046 HORNO DESCARGA HORNOS POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3481969 F.C.S. PLAÇA DESCÀRREGA COC POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

9072678 F.C.S. NAVE MOLTURACION POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

395357 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

587943 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895441 F.C.S. OLLA CARBON CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   
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Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

1097126 F.C.S. SOPLANT. CARBÓN POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895388 GAS OIL ENTRADA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157548 HIDRATO DEBAJO ESCALERA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1373166 HIDRATO LADO ENFARDADORA POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

137495 HIDRATO QUADRE 
MICRONITZATS CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721876 NUEVO 
HIDRATO LADO FILTRO POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3706079 NUEVO 
HIDRATO 

LADO PUERTA 
GRANDE POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721888 NUEVO 
HIDRATO 

LADO ESCALERA 
BÁSCULA POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

67843 HIDRATO 
NUEVO SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

214080 TALLER JUNTO  BIDONES POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

6518215 E.T. MEDIA TENSION I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1134 E.T. MEDIA TENSION II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

96841 E.T. MEDIA TENSIÓN III POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

83667 E.T. MEDIA TENSIÓN 
EXTER. CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

83639 E.T. BAJA TENSION CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

280970 OFICINAS OFICINAS CO2 2 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

16033 GNL INSTALACIÓN GNL CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607382 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607449 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607394 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   



Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

607626 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607627 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607351 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607386 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 1 TOLVAS 
COQUE 

LADO  TOLVA COQUE 
NORMAL 

 
Diàmetre boca 25 mm  semi 

rígida y longitud de la 
mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 2 CENTRO 
NEURÁLGICO 

SOBRE DIPÓSITO 
COMBUSTIBLE 

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 3 NAVE COQUE LATERAL NAVE 
MOLTURACIÓN COQUE

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

HIDRANTE CENTRO 
NEURÁLGICO 

CENTRO NEURÁLGICO 
DE LA EMPRESA 

 

Columna seca 
Anticongelant de dos 
sortides laterals  de 45 

mm y de 70 mm 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

PAROS 
EMERGENCIA CANTERA CANTERA  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

PAROS 
EMERGENCIA HORNO HORNO  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS HORNO LADO ESCALERA 

ACCESO A TALLER 
 Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS EXPEDICIONES ENTRADA A NAVE  Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Revisió completa de 
l’equip de respiració 

autònoma 
  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Assaig de la membrana 

del dosificador de l’equip 
de respiració autònoma 
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Característiques 
Rev. 1er 
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Rev. 2on 
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Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  Canvi de la junta del 
ràcord alta pressió   
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ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI 
Aprovat: 
 
Data: 

  
 

Jefe de Emergencias (J.E.) Equipo de Comunicaciones (E.C.) 

Jefe de Intervención (J.I.) Equipo de Evacuación (E.E.) 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) Servicios Externos (S.E.) 

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)  

 
A continuación se describen las fases y actuación en los casos de conato y emergencia 
parcial/general cuando la emergencia es un incendio. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA LEVE 
Fase Descripción situación Actuación 

C-1 
Trabajador descubre un conato de 
incendio. 

 Si se controla, avisar al J.E. C-4 
 Si no se controla, comunicar J.E. C-2

C-2 E.P.I. intenta controlar la situación. 
 Atacará el fuego con extintores u otros 
medios técnicos disponibles. 

 Se informará a E.C. 
C-3 E.C. recibe el aviso de emergencia.  Informa a J.E. de la situación actual. 

C-4 
J.E. avisa a J.I. para que se 
desplace al lugar del siniestro. 

J.I. analiza la situación: 
 Comunica situación controlada a J.E. 
 Situación descontrolada EPG-1. 

C-5 
J.E. recibe la comunicación de 
situación controlada o falsa alarma. 

 Informa a E.C. para que de aviso de 
FIN DE EMERGENCIA. 

C-6 
Reunión J.E. y J.I. para analizar 
causas 

 Generación de un informe. 

 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL 
Fase Descripción situación Actuación 

EPG-1 
J.I informa al J.E., de emergencia 
parcial/general 

 Posibilidad control E.S.I. 
 Situación descontrolada EPG-4. 
 Si hay heridos  ACTUACIÓN EN 
CASO DE ACCIDENTE. 

EPG-2 E.C. avisa a E.S.I.  J.I. da instrucciones a  los E.S.I. 

EPG-3 Actuación de los E.S.I. 

 E.S.I. intenta controlar la situación con 
los medios a su alcance. 

 Si consigue el control de situación 
EPG-7. 

EPG-4 
J.E. ordena a E.C. solicite ayuda 
externa y si es necesario la 
evacuación, avisa a E.E. 

 Aviso a los S.E. 
 E.E. evacuan la empresa dirigiéndose 
al punto de reunión. 

EPG-5 Llegada de los S.E.  J.E. y J.I. informan de la situación. 

EPG-6 Actuación de los S.E.  S.E. controla la situación. 

EPG-7 
J.E. decreta el FIN DE 
EMERGENCIA 

 J.E. y J.I. investigan las causas y 
emiten un informe al respecto. 
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FITXA LEGISLATIVA 

 
CODIGO 

 

EHB
 

Aspecte que aplica: SEGURETAT I SALUT 

Real Decret 1942/1993, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. Ordre de 16 d’Abril de 1998 que modifica aquest Reglament i 
nota tècnica de Prevenció NTP 680: extinció d’incendis: pla de revisió 

d’equips 

Llei 22/1973, de 21 de Juliol, de Mines 

Real Decret 863/1985, de 2 d’Abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes bàsiques de Seguretat minera e Instruccions 

Tècniques complementàries 

Legislació/Normativa 

Reglament de Mines, Real Decret 2857/1978, pel que s’aprova el 
Reglament General pel règim de la mineria 

 
 
 

  

Accions que implica:  

1. Inspecció anual de l’Hidrant + BIE + Extintors per empresa especialitzada 

2. Revisió trimestral interna de l’Hidrant + BIE + Extintors (Registre al Doc.432.03) * 

3. Revisió de les parades d’emergència cada 6 mesos * 

4. Revisió del Funcionament d’Estanqueïtat de l’Equip de respiració autònoma complet i assaig 
de la membrana del Dosificador cada 6 mesos * 

5. Canvi de la junta del ràcord alta pressió de l’Equip de respiració autònoma, anualment * 

6. Canvi de la membrana del dosificador de l’Equip de respiració autònoma,  cada 3 anys * 

7. Calibratge de la rosca del ràcord alta pressió, revisió del reductor i testec botella de l’Equip de 
respiració autònoma, cada 6 anys * 

* El Registre d’aquestes accions (Doc. 447.10) l’arxivarà Esteve  

Responsable: Esteve Gaona  

 

Acció nº: Data última acció Pròxima acció Acció realitzada per: Observacions 

1 30/03/07 30/03/08 PIMEXA  

1 25/04/08 25/04/09 PIMEXA  

1 19/03/09 19/03/10 PIMEXA  

1 26/03/10 26/03/11 PIMEXA  
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
 

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE 
LOS EXTINTORES 

IT-447.02 
Rev. 0 
Pág: 1 de  1 

 

Elaborado por: 
 
 
Fecha: 
 

Revisado por: 
 
 
Fecha: 

Aprobado por: 
 
 
Fecha: 

 

 
 
Todos los extintores deben llevar impresas en el recipiente las instrucciones de activación y uso, 
pero en cualquier caso debemos conocer el funcionamiento de los mismos para no tener que 
pararnos a leer las instrucciones en el momento que los necesitemos. 
 
Para utilizar un extintor se seguirán los pasos siguientes: 

♦ Tomar el extintor de su ubicación e identificar su idoneidad (agente extintor/clase de fuego). 

♦ Quitar el pasador de seguridad tirando de la anilla. 

♦ Realizar el disparo de comprobación. 

♦ Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire. 

♦ Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4 m). 

♦ Apretar la palanca de disparo. 

♦ Dirigir el chorro a la base de las llamas y no al centro del fuego. 

 
Precauciones a tener en cuenta: 

♦ Si el extintor es de CO2, no tocar la boquilla ya que existe peligro de quemaduras por frío; 
también se produce electricidad estática. 

♦ Si el extintor es de polvo hay que tener presente que el agente extintor sale con mucha 
presión, por lo que hay que sujetar la boquilla fuertemente, y guardar una distancia mayor 
de ataque. 

♦ Mantener el extintor en posición vertical. No invertirlo en ningún caso. 

♦ No dar nunca la espalda al fuego, aún cuando éste parezca extinguido. 

♦ Procurar mantener cerradas las puertas para evitar aportes de aire. 

♦ Tener en cuenta que la carga de un extintor de 6 kg puede durar aproximadamente de 8 a 10 
segundos, mientras que uno de 10-12 kg puede durar de 14 a 16 segundos. NO LO 
DESPERDICIE. 

♦ Utilizar el extintor sólo en la primera etapa de un incendio. Si transcurridos 3 ó 4 minutos el 
fuego continúa desarrollándose, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

 
Para apagar un incendio es conveniente: 

♦ Reunir previamente un buen número de extintores 

♦ Organizar una brigadilla de suministro de extintores de otras zonas 

♦ Utilizar los carros de 25 y 50 kg si dispone de ellos y es accesible la zona 

 



 
REGISTRE DE LES REVISIONS D’EXTINTORS, BIES, HIDRANTS, PAROS 

D’EMERGÈNCIA DE CINTES TRANSPORTADORES I EQUIPS DE PROTECCIÓ 
AUTÒNOMA 

Periode: 2013 
Revisat: E. Gaona 
 
Data: 03 de Gener de 2.013 
 

 

Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

191227 CANTERA MOLINO PRIMARIO CO2 3.5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932293 CANTERA PALA KOMATSU I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3095752 CANTERA PALA KOMATSU II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3932286 CANTERA VOLVO A-35C POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

915315 CANTERA POCLAIN 90 CKB POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3706100 CANTERA VOLVO A-40D POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

5343309 HORNO SALA CONTROL POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895382 HORNO SALA SOPLANTES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895392 HORNO SALA SOPLANTES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157551 HORNO CENTRO MOTORES I CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169531 HORNO CENTRO MOTORES II CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

169969 HORNO CLASIFICADO HORNOS CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

0436046 HORNO DESCARGA HORNOS POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

3481969 F.C.S. PLAÇA DESCÀRREGA COC POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

9072678 F.C.S. NAVE MOLTURACION POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

395357 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

587943 F.C.S. SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895441 F.C.S. OLLA CARBON CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   



Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

1097126 F.C.S. SOPLANT. CARBÓN POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

895388 GAS OIL ENTRADA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

157548 HIDRATO DEBAJO ESCALERA CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1373166 HIDRATO LADO ENFARDADORA POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

137495 HIDRATO QUADRE 
MICRONITZATS CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721876 NUEVO 
HIDRATO LADO FILTRO POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3706079 NUEVO 
HIDRATO 

LADO PUERTA 
GRANDE POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

3721888 NUEVO 
HIDRATO 

LADO ESCALERA 
BÁSCULA POLVO 6 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

67843 HIDRATO 
NUEVO SALA ELECTRICA CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

214080 TALLER JUNTO  BIDONES POLVO 9 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

6518215 E.T. MEDIA TENSION I POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

1134 E.T. MEDIA TENSION II POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

96841 E.T. MEDIA TENSIÓN III POLVO 6 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

83667 E.T. MEDIA TENSIÓN 
EXTER. CO2 5 PIMEXA 

25/03/2013 
E. GAONA 
27/06/2013   

83639 E.T. BAJA TENSION CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

280970 OFICINAS OFICINAS CO2 2 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

16033 GNL INSTALACIÓN GNL CO2 5 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607382 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607449 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 25 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607394 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   



Referència Secció / Lloc Ubicació 
Agent 

Extintor 
Capacitat/ 

Característiques 
Rev. 1er 

Trimestre 
Rev. 2on 

Trimestre 
Rev. 3er 

Trimestre 
Rev. 4rt 

Trimestre 

607626 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607627 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607351 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

607386 GNL INSTALACIÓN GNL POLVO 50 PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 1 TOLVAS 
COQUE 

LADO  TOLVA COQUE 
NORMAL 

 
Diàmetre boca 25 mm  semi 

rígida y longitud de la 
mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 2 CENTRO 
NEURÁLGICO 

SOBRE DIPÓSITO 
COMBUSTIBLE 

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

BIE 3 NAVE COQUE LATERAL NAVE 
MOLTURACIÓN COQUE

 
Diàmetre boca 25 mm  

semi rígida y longitud de 
la mànega 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

HIDRANTE CENTRO 
NEURÁLGICO 

CENTRO NEURÁLGICO 
DE LA EMPRESA 

 

Columna seca 
Anticongelant de dos 
sortides laterals  de 45 

mm y de 70 mm 

PIMEXA 
25/03/2013 

E. GAONA 
27/06/2013   

PAROS 
EMERGENCIA CANTERA CANTERA  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

PAROS 
EMERGENCIA HORNO HORNO  Parades d’emergència de 

cintes transportadores 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS HORNO LADO ESCALERA 

ACCESO A TALLER 
 Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

FUENTE 
LAVAOJOS EXPEDICIONES ENTRADA A NAVE  Instal·lació fixa 

connectada a ret d’aigua 
E. GAONA 
27/06/2013  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Revisió completa de 
l’equip de respiració 

autònoma 
  

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  
Assaig de la membrana 

del dosificador de l’equip 
de respiració autònoma 
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Rev. 2on 
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Rev. 3er 
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Trimestre 

EQUIP DE 
RESPIRACIÓ 
AUTÒNOMA 

TALLER TALLER  Canvi de la junta del 
ràcord alta pressió   
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Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 1 
                  
             PROJECTE BÀSIC 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 

Plànol núm. 1 “Situació general” E 1:25.000 

Plànol núm. 2 “Topogràfic general” E 1:5.000 

Plànol núm. 3 “Àmbit de l’activitat” E 1:2.000 

Plànol núm. 4 “Cadastral” E 1:1.000 

Plànol núm. 5 “Instal·lacions” E 1:500 
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